
REFERÊNCIA VALEMAM

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

ELETROCALHA LISA 

REFERÊNCIA VALEMAM

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO 

ELETROCALHA LISA COM VIROLA

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

TAMPA DE PRESSÃO

DIMENSÃO: A DEFINIR 

REFERÊNCIA VALEMAM

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO 

ELETROCALHA PERFURADA

DIMENSÃO: A DEFINIR

REFERÊNCIA VALEMAM

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO 

ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLA

DIMENSÃO: A DEFINIR

REFERÊNCIA VALEMAM

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO 

TAMPA DE ENCAIXE

REFERÊNCIA VALEMAM

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

TAMPA APARAFUSADA

REFERÊNCIA VALEMAM

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

CURVA HORIZONTAL DE 90º

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 01

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

CURVA VERTICAL DE 90º

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 02

DIMENSÃO: 3X25X70 

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

CURVA HORIZONTAL DE 45º

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 03

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

CURVA VERTICAL DE 90º

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 04

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

CURVA VERTICAL INTERNA DE 45º

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 05

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

CURVA VERTICAL EXTERNA DE 45º

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 06

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 07

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

CURVA DE INVERSÃO

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 08

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO 

TÊ HORIZONTAL DE 90º

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

TÊ VERTICAL DE DESCIDA 

DIMENSÃO: A DEFINIR 

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 09

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO 

TÊ HORIZONTAL RETO DE 90º

DIMENSÃO: A DEFINIR

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 10

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO 

TÊ VERTICAL DE DESCIDA LATERAL

DIMENSÃO: A DEFINIR

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 11

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO 

TÊ VERTICAL DE SUBIDA

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 12

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

CRUZETA DE 90º

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 13

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

CRUZETA RETA DE 90º

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 14

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

COTOVELO RETO DE 90º

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 15

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

DESVIO À ESQUERDA

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 16

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

DESVIO À ESQUERDA

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 17

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

REDUÇÃO CONCÊNTRICA

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 18

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

REDUÇÃO A ESQUERDA

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 19

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 20

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

REDUÇÃO A DIREITA

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 21

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO 

EMENDA INTERNA COM BASE LISA

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

TERMINAL

DIMENSÃO: A DEFINIR 

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 24

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO 

EMENDA INTERNA COM BASE PERFURADA

DIMENSÃO: A DEFINIR

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 23

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO 

TALA SIMPLES

DIMENSÃO: A DEFINIR

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 22

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO 

TALA "L"

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 25

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

FLANGE

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 26

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

GOTEJADOR

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 27

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

GANCHO SIMPLES

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 28

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

GANCHO HORIZONTAL

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 29

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

GANCHO VERTICAL

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 30

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

GANCHO ANGULAR

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 4.28.2PZ

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 4.28.21.1PZ

REFERÊNCIA VALEMAM: VL 34

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

SAÍDA HORIZONTAL PARA PERFILADO

REFERÊNCIA VALEMAM

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO 

JUNÇÃO A DIREITA 45

DIMENSÃO: A DEFINIR 

REFERÊNCIA VALEMAM

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO 

JUNÇÃO A ESQUERDA 45

DIMENSÃO: A DEFINIR

REFERÊNCIA VALEMAM

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO 

REDUÇÃO DE ALTURA

DIMENSÃO: A DEFINIR

Linha de acessórios tipo "Valemam" ou equivalente técnico. A dimensão e desenho dos

acessórios, assim como os tipos de fixação, variam de fabricante para fabricante devendo este 

cumprir com o esquema de montagem e circuitos desenhados pelo projetista de modo a garantir

,com o seu sistema de eletrocalhas normalizado, o bom funcionamento da infraestrutura.

(A confirmar com o fabricante) (A confirmar com o fabricante)

DETALHE 9 (Suporte suspenso de eletrocalha) DETALHE 10 (Acoplamento) 

ELETROCALHA PERFURADA

ADAPTADOR SEGURANÇA Ø3/8"

PORCA SEXTAVADA Ø3/8"(x2)

ARRUELA LISA Ø3/8"(x2)

SAÍDA LATERAL

PARA PERFILADO

SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO

BUCHA E ARRUELA

PARA ELETRODUTO

PARAFUSO CABEÇA LENTILHA

Ø1/4"x3/4"

PORCA SEXTAVADA Ø1/4"

ARRUELA LISA Ø1/4"

ELETROCALHA PERFURADA

PORCA SEXTAVADA Ø1/4"

ARRUEALA LISA Ø1/4"

PARAFUSO CABEÇA LENTILHA

Ø1/4"x3/4"

PAERFILADO PERFURADA

38x398mm

SEM ESCALASEM ESCALA

FORRO

LAJE

BRAÇADEIRA ECONÔMICA

TOMADA RJ45 EM

PLUG MACHO

RJ45

CABO F/UTP 4/ Cat6
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DETALHE TIPICO - INSTALAÇÃO DA CÂMERA INTERNA NO FORRO LIGAÇÃO A ELETRODUTO

CONDULETE TIPO"E"

S/ESCALA

RESERVA PARA CFTV

DETALHE : SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO PORTA SIMPLES
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LAJE

PAREDE

PAREDE

DETALHE TIPICO - INSTALAÇÃO DA CAMERA INTERNA NA PAREDE

DETALHE TIPICO - INSTALAÇÃO DA CAMERA EXTERNA

S/ESCALA S/ESCALA

CAIXA 4x2"

EMBUTIDA NA PAREDE

COM ESPELHO E TOMADA

RJ-45 CAT.6

CAIXA TIPO "C" - 4x4x2" -  IP-65

DETALHE DE LIGAÇÃO VISTA DO INTERIOR

SEM ESCALA

DETALHE DE LIGAÇÃO VISTA DO EXTERIOR

SEM ESCALA

CONDULETE TIPO LB

SURFACE BOX - 2xRJ45 CAT.6

ELETRODUTO

CÂMERA FIXA EXTERNA

CÂMERA FIXA INTERNA

DETALHE : SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO PORTA DUPLA

DETALHE DE LIGAÇÃO VISTA DO INTERIOR

SEM ESCALA

DETALHE DE LIGAÇÃO VISTA DO EXTERIOR

SEM ESCALA

PISO

FORRO

PISO

FORRO

PARA O SWITCH

CABO UTP

PLACA DE CONTROLE

INSTALADA ACIMA DA PORTA

EXTERNO

INTERNO

DETALHE DE LIGAÇÃO VISTA SUPERIOR

SEM ESCALA

PISO

FORRO

PISO

FORRO

DETALHE DE LIGAÇÃO VISTA SUPERIOR

SEM ESCALA

EXTERNO

INTERNO

PARA O SWITCH

CABO UTP

PLACA DE CONTROLE

INSTALADA ACIMA DA PORTA

PARA O SWITCH

CABO UTP

PLACA DE CONTROLE

INSTALADA ACIMA DA PORTA

PARA O SWITCH

CABO UTP

PLACA DE CONTROLE

INSTALADA ACIMA DA PORTA

PARA O SWITCH

CABO UTP

PLACA DE CONTROLE

INSTALADA ACIMA DA PORTA

PARA O SWITCH

CABO UTP

PLACA DE CONTROLE

INSTALADA ACIMA DA PORTA
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ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DO

EDIFÍCIO SEDE DO SESC/AR/DF

NOTA: Todas as cotas de instalação deverão ser confirmadas no projeto de Arquitetura
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